
 

Sehr geehrter Herr Bingenheimer, 

anbei erhalten Sie die Ergebnisse der von uns für Ihre Gebäude durchgeführten Photovoltaikbetrachtung. Die 
Unterlagen umfassen 

• ein Gebäudedatenblatt für das Internatsgebäude 

• ein Gebäudedatenblatt für das Küchengebäude 

• die Simulation einer Anlage auf dem Internatsgebäude 

• die Simulation einer Anlage auf dem Küchengebäude 

• eine Wirtschaftlichkeitsbetrachtung für den Inbetriebnahmemonat Juli (Internatsgebäude) 

• eine Wirtschaftlichkeitsbetrachtung für den Inbetriebnahmemonat Oktober (Internatsgebäude) 

Für beide Dächer wurde ein Datenblatt erstellt, auf dem die relevanten Gebäudedaten dargestellt sind. Dieses 
Gebäudedatenblatt gibt Ihnen einen Überblick und kann zum Beispiel einer Ausschreibung beigefügt werden. 
Danach wurden die tatsächlich nutzbaren Dachflächen abzüglich Dachfenster, Verschattungen, etc. erfasst. 
Das Dach des Internatsgebäudes wird gegen Nachmittag durch das Nachbargebäude verschattet. Das Dach 
des Küchengebäudes wird durch die benachbarten Giebel verschattet, so dass die nutzbare Fläche 
verhältnismäßig klein ist. Auf Grundlage dieser Flächenermittlung erfolgte die Simulation der 
Photovoltaikanlagen mit der Software PV*SOL. 

Auf dem Dach des Internatgebäudes ist eine Gesamtleistung von 16,5 kWp möglich. Auf dem Dach des 
Küchengebäudes sind es aufgrund der kleinen nutzbaren Fläche lediglich 2,5 kWp. Darüber hinaus ist hier das 
Dach noch nicht saniert. Für die Installation einer Photovoltaikanlage ist aber eine Überprüfung des 
Dachtragwerks durch einen Statiker erforderlich. Wir empfehlen Ihnen daher, auf dem Dach des 
Küchengebäudes eine Anlage nur im Rahmen einer Dachsanierung zu realisieren, da dann die Statik geprüft 
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und Gerüstkosten eingespart werden können und andernfalls lediglich auf dem Internatsgebäude eine 
Photovoltaikanlage zu installieren.  

Für dieses Szenario wurde eine Wirtschaftlichkeitsbetrachtung erstellt. Grundlage ist das KfW 
Umweltprogramm 26 (Preisklasse A, maximale Laufzeit: 20 Jahre, max. Zinsbindung: 20 Jahre, max. Zinssatz 
p.a.: 3,95 %), welches auch von eingetragenen Vereinen genutzt werden kann. Variante 1 sieht eine 
Inbetriebnahme der Anlage in den Sommerferien (Monat Juli) vor. Die Wirtschaftlichkeitsbetrachtung ergibt hier 
einen Kapitalrückfluss von 10.400 EUR bei einem eingesetzten Eigenkapital von 1.980 EUR. Für den Fall, das 
eine Installation der Anlage erst in den Herbstferien (Oktober) möglich sein sollte, wurde für die 
Wirtschaftlichkeit eine zweite Variante aufgestellt. Es ergibt sich ein Kapitalrückfluss von 7.609 EUR, bei einem 
eingesetzten Eigenkapital von 1.980 EUR. Angenommen wurde in beiden Fällen ein Anlagenpreis von 4.800 
EUR pro kWp netto, einschließlich aller Gerüst- und Nebenarbeiten. Die Photovoltaikanlage ist somit 
wirtschaftlich zu betreiben, wenn der genannte Einkaufspreis erreicht wird. Die Differenz zwischen dem 
Kapitalrückfluss in Variante 1 und 2 lässt sich mit dem Umstand erklären, dass bei Variante 2 drei solar-
ertragreiche Monate wegfallen. 

In der Regel gibt es für Photovoltaikanlagen keine Fördermittel, da bereits die gesetzlich festgelegte 
Einspeisevergütung als Förderung angesehen wird. Darüber hinaus bietet die Homepage www.foerderdata.de 
Informationen zu Förderprogrammen im Bereich Bauen und Energie sparen. Für den Inhalt dieser Homepage 
übernehmen wir keine Gewähr. Die Förderdatenbank richtet sich ausschließlich an Endverbraucher und kann 
nur wenige Male pro Person genutzt werden, weshalb durch uns keine Prüfung erfolgte. 

Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass Sie mit der Installation einer Photovoltaikanlage einen Betrieb 
gewerblicher Art eingehen. Dies kann sich möglicherweise auf den gemeinnützigen Status des Schulvereins 
auswirken. Genaue Auskünfte hierzu kann Ihnen Ihr Finanzamt erteilen. 

Wir hoffen, Ihnen weitergeholfen zu haben. Für Rückfragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Carmen Bender 
 
 
Institut für angewandtes Stoffstrommanagement 
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 Datenblatt für PV-Dachflächenkartierungen 
 

 

 

Projektdaten 

Projekt: 

 
Bolanden/Weierhof, 
Internatsgebäude 

Anschrift: 

 Am Hofwiesbach 1 
67295 Bolanden�
url: www.weierhof.de 

 

Das Gebäude steht im Eigentum von: 

  Schulverein Weierhof e.V. 

 

Ansprechpartner (Telefon/Email): 

 Herr Bingenheimer, Tel: 06352/40050,  

mail: bingenheimer.weierhof@web.de 

 

 

 

Bearbeiter 

 

Name: Daniel Oßwald 

Telefon/Email: up0646@umwelt-campus.de 

Datum: 17.05.06 

 

 

Vorhandene Gebäudepläne  

Keine Pläne vorhanden. 

 

 

 

Gebäudedaten I 

 

Alter des Gebäudes 80-90 Jahre 

 

Alter des Daches 80-90 Jahre, Sanierung in 2005 

 

Letzte General-/ 

Teilsanierung 

Dach-Sanierung wurde 2005 durchgeführt. 

Ist eine Dachsanierung 

vorgesehen? 
Nein 

Zuständiges Versorgungsunternehmen (Anschrift/Ansprechpartner): 

Pfalzwerke Energieversorgung AG 
Kurfürstenstraße 29 
67061 Ludwigshafen 
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Gebäudedaten II 

 

X Schrägdach □ Flachdach 

Dachneigung: 

 

35° Höhe der Attika  

Ausrichtung: 

 

Süd + 10°   

Dacheindeckung: Dachaufbau 

□ Schiefer 

X Standard-Ziegel 

□ Bieberschwanz 

□ Blech 

□ Eternit 

□ Holzdach 

□ Betondach 

□ Sonstiges (bitte beschreiben) 

 

--------------------------------------------- 

(Skizze mit Maßangaben) 

 

 

Dachfläche gesamt: 4,85 m * 50,5 m = ca. 255 m² 

 

Traufenhöhe: 

 

Ca. 8 m 

  

durch anschließenden westlich gelegenen Gebäudeteil. 

 

 

Verschattung: 

(Fenster, Bäume, 

Schornsteine, 

Strommasten, 

Stromleitungen, etc.) 

 

 

Effektiv nutzbare 

Dachfläche: 
Gesamtfläche – Sicherheitabstand 1 m –  5 Dachfenster – kleine 

Schornsteine/Lüfter 

255 m² - 106,6 m² - 5 m² - 10 m² = ca. 133 m² 

 

133 m² geneigte Dachfläche entsprechen ca. 13,3 kWp 

 

Standort Wechselrichter (WR) Unter dem Dach möglich. 

 

Leitungslänge Module – WR 

 

 

Leitungslänge WR – Zählerkasten 

 

 

Leerer Kabelkanal vorhanden 

 

x ja        Verbindung unter Dach zum Küchenhaus, von   

             dort leerer Kamin zum Keller.    

□ nein 

 

Blitzschutzanlage vorhanden 

 

x ja 

□ nein 

 

Zusätzlicher Zählerplatz vorhanden 

 

x ja        im Hausanschlussraum/Keller 

□ nein 

 

Bemerkungen:   keine 
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Internatsgebäude (Südseite) 

 

 

 

 

Internatsgebäude (Südseite) 
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Datenblatt für PV-Dachflächenkartierungen 
 

 

 

Projektdaten 

Projekt: 

 
Bolanden/Weierhof,  

Küchenhaus 

Anschrift: 

 Am Hofwiesbach 1 
67295 Bolanden�
url: www.weierhof.de 

Das Gebäude steht im Eigentum von: 

  Schulverein Weierhof e.V. 

Ansprechpartner (Telefon/Email): 

 Herr Bingenheimer, Tel: 06352/400523,  

mail: bingenheimer.weierhof@web.de 

 

 

 

Bearbeiter 

 

Name: Daniel Oßwald 

Telefon/Email: up0646@umwelt-campus.de 

Datum: 17.05.06 

 

 

Vorhandene Gebäudepläne  

Keine Pläne vorhanden 

 

 

 

Gebäudedaten I 

 

Alter des Gebäudes 80-90 Jahre 

 

Alter des Daches 80-90 Jahre 

 

 

Letzte General-/ 

Teilsanierung 

 

Ist eine 

Dachsanierung 

vorgesehen? 

Ja, im Sommer 2006 

Zuständiges Versorgungsunternehmen (Anschrift/Ansprechpartner): 

Pfalzwerke Energieversorgung AG 
Kurfürstenstraße 29 
67061 Ludwigshafen 
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Gebäudedaten II 

 

X Schrägdach □ Flachdach 

Dachneigung: 

 

oberhalb Gaube: 35° 

Gaube: 26° 

Höhe der Attika  

Ausrichtung: 

 

Süd +10°   

Dacheindeckung: Dachaufbau 

□ Schiefer 

X Standard-Ziegel 

□ Bieberschwanz 

□ Blech 

□ Eternit 

□ Holzdach 

□ Betondach 

□ Sonstiges (bitte beschreiben) 

 

--------------------------------------------- 

(Skizze mit Maßangaben) 

 

Dachfläche gesamt: Fläche auf Gaube: 4,5 m * 13,5 m = 60,75 m² 

Fläche oberhalb Gaube: 3,6 m * 13,5 m = 48,6 m² 

Gesamtfläche: ca. 109 m² 

 

Traufenhöhe: 

 

11 m 

  

durch links und rechts des Daches gelegene Gebäudeteile. 

 

 

Verschattung: 

(Fenster, Bäume, 

Schornsteine, 

Strommasten, 

Stromleitungen, etc.) 

 

 

Effektiv nutzbare 

Dachfläche: Gesamtfläche – Sicherheitsabstand 1 m – 2 Dachfenster 

109 m²          - 50,7 m²                       - 2 m²             = ca. 56 m² 

 

56 m² geneigte Dachfläche entsprechen ca. 5,6 kWp 

 

Standort Wechselrichter (WR) Unter dem Dach möglich. 

 

Leitungslänge Module – WR 

 

 

Leitungslänge WR – Zählerkasten 

 

 

Leerer Kabelkanal vorhanden 

 

X ja       Kamin in den Keller. 

□ nein 

 

Blitzschutzanlage vorhanden 

 

X ja 

□ nein 

 

Zusätzlicher Zählerplatz vorhanden 

 

x ja       Hausanschlussrau/Keller 

□ nein 

 

Bemerkungen:   im Rahmen einer Dachsanierung ist die Installation einer PV-Anlage möglich, 

da Gerüstkosten eingespart werden 
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Küchenhaus (Südseite) 

 

 

 

 

 

 



IfaS Birkenfeld PV*SOL 2.5 (Release 5)
Umwelt-Campus Birkenfeld

Internat Weierhof

Variantenbez.: Internatsgebäude

Bearbeiter/-in: Carmen Bender

Datum: 14.06.2006

91 x Scheuten Solar Technology GmbH

Multisol 180 A 180 W

35°; 10°

7 x SMA Regelsysteme GmbH

Sunny Boy 2100TL

2,0 kW

HT: 0,5453 DM

NT: 0,5453 DM

20 Jahre

Standort: Bolanden

Wetterdatensatz: Bad Kreuznach (1981-2000)

PV-Leistung: 16,50 kWp

PV-Brutto-/Bezugsfläche: 136,50 m² / 137,49 m²

 PV-Generator Einstrahlung: 155.224  kWh

 PV-Gen. erzeugte Energie (wechselstromseitig): 14.517  kWh

Netzeinspeisung: 14.517  kWh

 Systemnutzungsgrad: 9,3  %

 Performance Ratio (Anlagennutzungsgrad): 77,6  %

 Wechselrichter Nutzungsgrad: 93,3  %

 PV-Generator Nutzungsgrad: 10,0  %

 spez. Jahresertrag: 876,2  kWh/kWp

Vermiedene CO2-Emissionen: 12.804 kg/a

Die Ergebnisse sind durch eine mathematische Modellrechnung ermittelt worden. Die tatsächlichen Erträge der Photovoltaikanlage
können aufgrund von Schwankungen des Wetters, der Wirkungsgrade von Modulen und Wechselrichter und anderer Faktoren abweichen.
Das obige Anlagenschema ersetzt nicht die fachtechnische Planung der Photovoltaikanlage.



IfaS Birkenfeld PV*SOL 2.5 (Release 5)
Umwelt-Campus Birkenfeld

Internat Weierhof

Variantenbez.: Küchengebäude

Bearbeiter/-in: Carmen Bender

Datum: 13.06.2006

14 x Scheuten Solar Technology GmbH

Multisol 180 A 180 W

35°; 10°

1 x Solar Fabrik AG

convert 2700

2,5 kW

HT: 0,5453 DM

NT: 0,5453 DM

20 Jahre

Standort: Bolanden

Wetterdatensatz: Bad Kreuznach (1981-2000)

PV-Leistung: 2,538 kWp

PV-Brutto-/Bezugsfläche: 21,00 m² / 21,15 m²

 PV-Generator Einstrahlung: 24.895  kWh

 PV-Gen. erzeugte Energie (wechselstromseitig): 2.321,4  kWh

Netzeinspeisung: 2.321,4  kWh

 Systemnutzungsgrad: 9,3  %

 Performance Ratio (Anlagennutzungsgrad): 77,7  %

 Wechselrichter Nutzungsgrad: 93,5  %

 PV-Generator Nutzungsgrad: 10,0  %

 spez. Jahresertrag: 914,4  kWh/kWp

Vermiedene CO2-Emissionen: 2.056 kg/a

Die Ergebnisse sind durch eine mathematische Modellrechnung ermittelt worden. Die tatsächlichen Erträge der Photovoltaikanlage
können aufgrund von Schwankungen des Wetters, der Wirkungsgrade von Modulen und Wechselrichter und anderer Faktoren abweichen.
Das obige Anlagenschema ersetzt nicht die fachtechnische Planung der Photovoltaikanlage.



Gemeinde: Bolanden/Weierhof

Objekt: Internat

Fläche: 137 m²

Installation: Dach

Ausrichtung: Süd

Bestehende Anlage: -

PV Potenzial: 16,5 kWp

Inbetriebnahmejahr: 2006

Inbetriebnahmemonat: Jul

Vorsteuerabzugsberechtigt: ja

Spez. Investitionskosten (netto) 4.800 €/kWp

Stromertrag pro kWP und Jahr: 876 kWh/kWp

Wirtschaftlichkeitsbetrachtung

Photovoltaik



Ausgangsdaten

Netto MwSt Netto

Allgemeine Daten

Aufstellfläche Dach

Jahr 2006

Monat Jul

Inflation 2,00%

Rechtsform privat

Gewerbesteuer keine

vorsteuerabzugsberechtigt ja

Investition

Anlagekosten (schlüsselfertig)

   Anlagengröße: 16,5 kWp

   Spezifische Kosten pro kWp 4.800,00 € 0,00 € 4.800,00 € (Netto)

   Gesamtkosten Photovoltaikanlage 79.200,00 € 0,00 € 79.200,00 € (Netto)

Weitere Kosten

   Garantieverlängerung Wechselrichter 0,00 € 0,00 € 0,00 € (netto)

   Projektierungs- und Planungskosten 0,00 €

   Gründungskosten für Gesellschaft 0,00 €

   Pauschalzahlung Pacht 0,00 €

   Kapitalbeschaffungskosten 0,00 €

Finanzierung

Eigenkapital 1.980,00 €

Fördermittel (nicht rückzahlbar) 0,00 €

KfW - Umweltprogramm

   Zinssatz (nom.) 3,95% p.a.

   Laufzeit 20 Jahre

   Zinsbindung 20 Jahre

   Zinssatz Restlaufzeit 6,00% p.a.

   Auszahlung 96,00%

   Tilgungsfreie Jahre 1 Jahre

   max. Finanzierungsanteil 75,00%

   max. Darlehenssumme 5.000.000,00 €

Bankdarlehen (Annuität)

   Zinssatz (nom.) 4,50%

   Laufzeit 20 Jahre

   Zinsbindung 10 Jahre

   Zinssatz Restlaufzeit 6,00% p.a.

   Auszahlung 100,00%

Einnahmen

Brutto - Jahresstromertrag pro kWp 876 kWh/a

Sicherheitsabschlag 2,0%

jährliche Ertragsminderung 0,5% p.a.

Einspeisevergütung (netto) 0,5180 € /kWh

Habenszins für Liquiditätsreserve 0,50%

Ausgaben

Betriebs- und Verwaltungskosten

   Versicherung 181,50 € 0,00 € 181,50 € pro Jahr

      - Prämie pro kWp 11,00 €

      - Mindestprämie 100,00 €

   Betriebsführung / Wartung / Zählermiete 250,00 € 0,00 € 250,00 € pro Jahr

      - in % der Investsumme 1,00%

      - Mindestkosten 250,00 €

Wechselrichteraustausch

   Kosten für Wechselrichter pro Watt 0,50 € 0,00 € 0,50 € pro Watt

   Leistung in Bezug zur Anlagenleistung 100%

   Kostenminderung pro Jahr 0%

   Gesamtkosten Wechselrichteraustausch 8.250,00 € 0,00 € 8.250,00 € (Netto)

Liquiditätsreseve

Liquiditätsreserve zu Beginn 2,50%    Prozent vom Invest = 1.980,00 €

maximale Liquidätsreserve 2,50%    Prozent vom Invest = 1.980,00 €



Investitions- und Finanzierungsplan

A - Investitionsplan (Mittelverwendung)

   Gesamtkosten Photovoltaikanlage 79.200,00 €

   Garantieverlängerung Wechselrichter 0,00 €

   Projektierungs- und Planungskosten 0,00 €

   Gründungskosten für Gesellschaft 0,00 €

Förderfähige Investitionskosten 79.200,00 €

   Pauschalzahlung Pacht 0,00 €

   Kapitalbeschaffungskosten 0,00 €

   Disagio KfW - Solarstrom Erzeugen 0,00 €

   Liquiditätsreserve 1.980,00 €

Gesamtinvestitionssumme 81.180,00 €

Gesamtkosten pro kWp 4.920,00 €

B - Finanzierungsplan (Mittelherkunft)

Eigenkapital Eigenkapitalquote: 2,44%

   Eigenkapital 1.980,00 €

Fördermittel (nicht rückzahlbar) 0,00 €

1.980,00 €

Fremdkapital Fremdkapitalquote: 97,56%

   KfW - Umweltprogramm 59.400,00 €

   Bankdarlehen (Annuität) 19.800,00 €

79.200,00 €

Gesamtinvestitionssumme 81.180,00 € 100,00%



Wirtschaftlichkeitsprognose

Inst.-Jahr 1. Jahr 2. Jahr 3. Jahr 4. Jahr 5. Jahr 6. Jahr 7. Jahr 8. Jahr 9. Jahr 10. Jahr 11. Jahr 12. Jahr 13. Jahr 14. Jahr 15. Jahr 16. Jahr 17. Jahr 18. Jahr 19. Jahr 20. Jahr Summen

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

1 Einnahmen - Ausgaben

1.1 Einnahmen

Einspeisevergütung 3.461 € 7.301 € 7.265 € 7.228 € 7.192 € 7.156 € 7.121 € 7.085 € 7.049 € 7.014 € 6.979 € 6.944 € 6.910 € 6.875 € 6.841 € 6.806 € 6.772 € 6.739 € 6.705 € 6.671 € 6.638 € 142.753 €

Zinseinnahmen (Liquiditätsreserve) 7 € 23 € 25 € 25 € 25 € 26 € 27 € 28 € 30 € 32 € 35 € 0 € 0 € 1 € 4 € 8 € 12 € 14 € 14 € 15 € 21 € 370 €

Gesamteinnahmen 3.468 € 7.324 € 7.289 € 7.253 € 7.217 € 7.182 € 7.147 € 7.113 € 7.080 € 7.047 € 7.014 € 6.944 € 6.910 € 6.876 € 6.845 € 6.814 € 6.784 € 6.752 € 6.719 € 6.686 € 6.659 € 143.123 €

1.2 Ausgaben

Versicherungen 91 € 185 € 189 € 193 € 196 € 200 € 204 € 208 € 213 € 217 € 221 € 226 € 230 € 235 € 239 € 244 € 249 € 254 € 259 € 264 € 270 € 4.589 €

Betriebsführung / Wartung / Zählermiete 125 € 255 € 260 € 265 € 271 € 276 € 282 € 287 € 293 € 299 € 305 € 311 € 317 € 323 € 330 € 336 € 343 € 350 € 357 € 364 € 371 € 6.321 €

Wechselrichteraustausch 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 8.250 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 8.250 €

Zinsen KfW - Umweltprogramm 1.173 € 2.346 € 2.254 € 2.130 € 2.007 € 1.883 € 1.760 € 1.636 € 1.513 € 1.389 € 1.266 € 1.142 € 1.019 € 895 € 772 € 648 € 525 € 401 € 278 € 154 € 31 € 25.223 €

Zinsen Bankdarlehen (Annuität) 444 € 866 € 836 € 804 € 771 € 737 € 701 € 664 € 624 € 583 € 629 € 661 € 599 € 532 € 462 € 387 € 308 € 223 € 134 € 39 € 0 € 11.003 €

Gesamtausgaben 1.833 € 3.652 € 3.538 € 3.392 € 3.245 € 3.097 € 2.947 € 2.795 € 2.643 € 2.488 € 2.420 € 10.662 € 2.202 € 1.994 € 1.803 € 1.616 € 1.425 € 1.229 € 1.028 € 822 € 672 € 55.503 €

1.3 Einnahmenüberschuss 1.635 € 3.672 € 3.751 € 3.861 € 3.972 € 4.085 € 4.200 € 4.318 € 4.437 € 4.558 € 4.594 € -3.718 € 4.708 € 4.882 € 5.042 € 5.198 € 5.360 € 5.523 € 5.691 € 5.864 € 5.987 € 87.620 €

2 Gewinn- und Verlustrechnung (vor Steuern)

2.1 Abschreibungen 4.079 € 7.643 € 6.890 € 6.213 € 5.604 € 5.055 € 4.562 € 4.117 € 3.718 € 3.358 € 3.034 € 3.705 € 3.705 € 3.705 € 3.705 € 3.705 € 3.705 € 3.705 € 3.705 € 3.705 € 2.206 € 89.826 €

2.2 Gewinn & Verlust (vor Steuern) -2.444 € -3.971 € -3.139 € -2.353 € -1.632 € -970 € -361 € 200 € 719 € 1.201 € 1.560 € 827 € 1.003 € 1.177 € 1.336 € 1.493 € 1.654 € 1.818 € 1.985 € 2.159 € 3.782 € 6.044 €

3 Liquiditätsrechnung (vor Steuern)

3.1 Darlehenstilgung

Tilgung KfW - Umweltprogramm 0 € 1.563 € 3.126 € 3.126 € 3.126 € 3.126 € 3.126 € 3.126 € 3.126 € 3.126 € 3.126 € 3.126 € 3.126 € 3.126 € 3.126 € 3.126 € 3.126 € 3.126 € 3.126 € 3.126 € 1.563 € 59.400 €

Tilgung Bankdarlehen (Annuität) 317 € 656 € 686 € 718 € 751 € 785 € 821 € 859 € 898 € 939 € 973 € 1.019 € 1.082 € 1.148 € 1.219 € 1.294 € 1.373 € 1.457 € 1.547 € 1.257 € 0 € 19.800 €

Gesamttilgung 317 € 2.220 € 3.813 € 3.844 € 3.877 € 3.911 € 3.947 € 3.985 € 4.024 € 4.065 € 4.099 € 4.146 € 4.208 € 4.275 € 4.345 € 4.420 € 4.499 € 4.584 € 4.673 € 4.383 € 1.563 € 79.200 €

3.2 Ausschüttung 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 558 € 940 € 1.018 € 1.481 € 6.404 € 10.400 €

3.3 Barüberschuss 1.318 € 1.453 € -62 € 16 € 95 € 174 € 253 € 333 € 413 € 493 € 495 € -7.864 € 500 € 607 € 697 € 778 € 302 € 0 € 0 € 0 € -1.980 €

3.4 Kumulierte Liquiditätsrserve 3.298 € 4.750 € 4.689 € 4.705 € 4.800 € 4.974 € 5.227 € 5.559 € 5.972 € 6.465 € 6.960 € -904 € -404 € 203 € 900 € 1.678 € 1.980 € 1.980 € 1.980 € 1.980 € 0 €

4 Rendite (der Einlage) vor Steuern
4.1 Eigenkapital 1.980 €

4.2 Kapitalrückfluss 10.400 € 525,3% auf das eingesetzte Kapital

4.3 kummulierter Gewinn 8.420 €

4.4 Interner Zinsfuß: 9,1%



Gemeinde: Bolanden/Weierhof

Objekt: Internat

Fläche: 137 m²

Installation: Dach

Ausrichtung: Süd

Bestehende Anlage: -

PV Potenzial: 16,5 kWp

Inbetriebnahmejahr: 2006

Inbetriebnahmemonat: Okt

Vorsteuerabzugsberechtigt: ja

Spez. Investitionskosten (netto) 4.800 €/kWp

Stromertrag pro kWP und Jahr: 876 kWh/kWp

Wirtschaftlichkeitsbetrachtung

Photovoltaik



Ausgangsdaten

Netto MwSt Netto

Allgemeine Daten

Aufstellfläche Dach

Jahr 2006

Monat Okt

Inflation 2,00%

Rechtsform privat

Gewerbesteuer keine

vorsteuerabzugsberechtigt ja

Investition

Anlagekosten (schlüsselfertig)

   Anlagengröße: 16,5 kWp

   Spezifische Kosten pro kWp 4.800,00 € 0,00 € 4.800,00 € (Netto)

   Gesamtkosten Photovoltaikanlage 79.200,00 € 0,00 € 79.200,00 € (Netto)

Weitere Kosten

   Garantieverlängerung Wechselrichter 0,00 € 0,00 € 0,00 € (netto)

   Projektierungs- und Planungskosten 0,00 €

   Gründungskosten für Gesellschaft 0,00 €

   Pauschalzahlung Pacht 0,00 €

   Kapitalbeschaffungskosten 0,00 €

Finanzierung

Eigenkapital 1.980,00 €

Fördermittel (nicht rückzahlbar) 0,00 €

KfW - Umweltprogramm

   Zinssatz (nom.) 3,95% p.a.

   Laufzeit 20 Jahre

   Zinsbindung 20 Jahre

   Zinssatz Restlaufzeit 6,00% p.a.

   Auszahlung 96,00%

   Tilgungsfreie Jahre 1 Jahre

   max. Finanzierungsanteil 75,00%

   max. Darlehenssumme 5.000.000,00 €

Bankdarlehen (Annuität)

   Zinssatz (nom.) 4,50%

   Laufzeit 20 Jahre

   Zinsbindung 10 Jahre

   Zinssatz Restlaufzeit 6,00% p.a.

   Auszahlung 100,00%

Einnahmen

Brutto - Jahresstromertrag pro kWp 876 kWh/a

Sicherheitsabschlag 2,0%

jährliche Ertragsminderung 0,5% p.a.

Einspeisevergütung (netto) 0,5180 € /kWh

Habenszins für Liquiditätsreserve 0,50%

Ausgaben

Betriebs- und Verwaltungskosten

   Versicherung 181,50 € 0,00 € 181,50 € pro Jahr

      - Prämie pro kWp 11,00 €

      - Mindestprämie 100,00 €

   Betriebsführung / Wartung / Zählermiete 250,00 € 0,00 € 250,00 € pro Jahr

      - in % der Investsumme 1,00%

      - Mindestkosten 250,00 €

Wechselrichteraustausch

   Kosten für Wechselrichter pro Watt 0,50 € 0,00 € 0,50 € pro Watt

   Leistung in Bezug zur Anlagenleistung 100%

   Kostenminderung pro Jahr 0%

   Gesamtkosten Wechselrichteraustausch 8.250,00 € 0,00 € 8.250,00 € (Netto)

Liquiditätsreseve

Liquiditätsreserve zu Beginn 2,50%    Prozent vom Invest = 1.980,00 €

maximale Liquidätsreserve 2,50%    Prozent vom Invest = 1.980,00 €



Investitions- und Finanzierungsplan

A - Investitionsplan (Mittelverwendung)

   Gesamtkosten Photovoltaikanlage 79.200,00 €

   Garantieverlängerung Wechselrichter 0,00 €

   Projektierungs- und Planungskosten 0,00 €

   Gründungskosten für Gesellschaft 0,00 €

Förderfähige Investitionskosten 79.200,00 €

   Pauschalzahlung Pacht 0,00 €

   Kapitalbeschaffungskosten 0,00 €

   Disagio KfW - Solarstrom Erzeugen 0,00 €

   Liquiditätsreserve 1.980,00 €

Gesamtinvestitionssumme 81.180,00 €

Gesamtkosten pro kWp 4.920,00 €

B - Finanzierungsplan (Mittelherkunft)

Eigenkapital Eigenkapitalquote: 2,44%

   Eigenkapital 1.980,00 €

Fördermittel (nicht rückzahlbar) 0,00 €

1.980,00 €

Fremdkapital Fremdkapitalquote: 97,56%

   KfW - Umweltprogramm 59.400,00 €

   Bankdarlehen (Annuität) 19.800,00 €

79.200,00 €

Gesamtinvestitionssumme 81.180,00 € 100,00%



Wirtschaftlichkeitsprognose

Inst.-Jahr 1. Jahr 2. Jahr 3. Jahr 4. Jahr 5. Jahr 6. Jahr 7. Jahr 8. Jahr 9. Jahr 10. Jahr 11. Jahr 12. Jahr 13. Jahr 14. Jahr 15. Jahr 16. Jahr 17. Jahr 18. Jahr 19. Jahr 20. Jahr Summen

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

1 Einnahmen - Ausgaben

1.1 Einnahmen

Einspeisevergütung 734 € 7.301 € 7.265 € 7.228 € 7.192 € 7.156 € 7.121 € 7.085 € 7.049 € 7.014 € 6.979 € 6.944 € 6.910 € 6.875 € 6.841 € 6.806 € 6.772 € 6.739 € 6.705 € 6.671 € 6.638 € 140.026 €

Zinseinnahmen (Liquiditätsreserve) 2 € 15 € 16 € 16 € 16 € 17 € 18 € 20 € 21 € 24 € 26 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 3 € 8 € 13 € 21 € 238 €

Gesamteinnahmen 736 € 7.316 € 7.281 € 7.245 € 7.209 € 7.173 € 7.139 € 7.104 € 7.071 € 7.038 € 7.005 € 6.944 € 6.910 € 6.875 € 6.841 € 6.806 € 6.773 € 6.742 € 6.713 € 6.685 € 6.659 € 140.264 €

1.2 Ausgaben

Versicherungen 45 € 185 € 189 € 193 € 196 € 200 € 204 € 208 € 213 € 217 € 221 € 226 € 230 € 235 € 239 € 244 € 249 € 254 € 259 € 264 € 270 € 4.544 €

Betriebsführung / Wartung / Zählermiete 63 € 255 € 260 € 265 € 271 € 276 € 282 € 287 € 293 € 299 € 305 € 311 € 317 € 323 € 330 € 336 € 343 € 350 € 357 € 364 € 371 € 6.258 €

Wechselrichteraustausch 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 8.250 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 8.250 €

Zinsen KfW - Umweltprogramm 587 € 2.346 € 2.254 € 2.130 € 2.007 € 1.883 € 1.760 € 1.636 € 1.513 € 1.389 € 1.266 € 1.142 € 1.019 € 895 € 772 € 648 € 525 € 401 € 278 € 154 € 31 € 24.636 €

Zinsen Bankdarlehen (Annuität) 223 € 873 € 843 € 812 € 780 € 746 € 710 € 673 € 634 € 594 € 596 € 675 € 611 € 544 € 472 € 396 € 315 € 229 € 138 € 41 € 0 € 10.905 €

Gesamtausgaben 917 € 3.659 € 3.546 € 3.400 € 3.254 € 3.105 € 2.956 € 2.805 € 2.653 € 2.499 € 2.387 € 10.828 € 2.380 € 2.169 € 1.946 € 1.707 € 1.460 € 1.235 € 1.032 € 824 € 672 € 55.435 €

1.3 Einnahmenüberschuss -181 € 3.657 € 3.735 € 3.844 € 3.955 € 4.068 € 4.183 € 4.299 € 4.418 € 4.539 € 4.618 € -3.884 € 4.530 € 4.706 € 4.895 € 5.099 € 5.313 € 5.507 € 5.680 € 5.860 € 5.987 € 84.829 €

2 Gewinn- und Verlustrechnung (vor Steuern)

2.1 Abschreibungen 4.019 € 7.643 € 6.890 € 6.213 € 5.604 € 5.055 € 4.562 € 4.117 € 3.718 € 3.358 € 3.034 € 3.705 € 3.705 € 3.705 € 3.705 € 3.705 € 3.705 € 3.705 € 3.705 € 3.705 € 2.265 € 89.826 €

2.2 Gewinn & Verlust (vor Steuern) -4.201 € -3.986 € -3.155 € -2.369 € -1.649 € -987 € -379 € 182 € 701 € 1.182 € 1.584 € 661 € 824 € 1.000 € 1.190 € 1.394 € 1.608 € 1.802 € 1.975 € 2.155 € 3.722 € 3.253 €

3 Liquiditätsrechnung (vor Steuern)

3.1 Darlehenstilgung

Tilgung KfW - Umweltprogramm 0 € 1.563 € 3.126 € 3.126 € 3.126 € 3.126 € 3.126 € 3.126 € 3.126 € 3.126 € 3.126 € 3.126 € 3.126 € 3.126 € 3.126 € 3.126 € 3.126 € 3.126 € 3.126 € 3.126 € 1.563 € 59.400 €

Tilgung Bankdarlehen (Annuität) 158 € 649 € 679 € 710 € 742 € 776 € 812 € 849 € 888 € 929 € 974 € 1.038 € 1.102 € 1.169 € 1.241 € 1.317 € 1.398 € 1.484 € 1.575 € 1.309 € 0 € 19.800 €

Gesamttilgung 158 € 2.212 € 3.805 € 3.836 € 3.869 € 3.903 € 3.938 € 3.975 € 4.014 € 4.055 € 4.100 € 4.164 € 4.228 € 4.296 € 4.367 € 4.444 € 4.524 € 4.610 € 4.701 € 4.436 € 1.563 € 79.200 €

3.2 Ausschüttung 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 1.205 € 6.404 € 7.609 €

3.3 Barüberschuss -339 € 1.444 € -70 € 8 € 86 € 165 € 245 € 324 € 404 € 485 € 517 € -8.048 € 302 € 410 € 528 € 656 € 789 € 897 € 979 € 220 € -1.980 €

3.4 Kumulierte Liquiditätsrserve 1.641 € 3.085 € 3.015 € 3.023 € 3.109 € 3.275 € 3.519 € 3.843 € 4.248 € 4.732 € 5.250 € -2.799 € -2.497 € -2.087 € -1.560 € -904 € -115 € 781 € 1.760 € 1.980 € 0 €

4 Rendite (der Einlage) vor Steuern
4.1 Eigenkapital 1.980 €

4.2 Kapitalrückfluss 7.609 € 384,3% auf das eingesetzte Kapital

4.3 kummulierter Gewinn 5.629 €

4.4 Interner Zinsfuß: 7,0%


